
SAMLADE INSTALLATIONS- OCH DRIFTERFARENHETER

VDR 950/1050
Monteringsanvisning 

vinkeldroppränna för markstativ 950/1050



Dropprännans funktion är att transportera bort 
kondensvatten från värmepumpen. Värmeslingan 

förhindrar att ev. kvarvarande vatten fryser till is och 
därmed försämrar värmepumpens egenskaper.

1. Montera dropprännan på vibrationsdämparna. Dropprännans kortsida skall ligga ovanför  
 stativet medan långsidan monteras underifrån.

2. Montera plastgenomföringen och skruva åt ordentligt så det blir tätt.

LÄS DENNA MONTERINGSANVISNING NOGGRANT!



3. Montera värmekabeln enligt anvisning och kläm fast den med medföljande plåtklämmor.

Nu kan värmepumpen monteras på stativet. Lycka till!

OBS! Plåtskruven används enbart på markstativ 1050!

4. Vid montering på markstativ 1050 används medföljande plåtskruv.

OBS! Viktigt att montera kabeln i 3 varv, se bild ovan!


